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- Brandveiligheid

1 Inleiding
1.1 Inleiding
Voor u ligt de rapportage van de aanvullende brandveiligheidscan, dat in opdracht van de
Rijksgebouwendienst is uitgevoerd door Nibag voor het Ministerie van Algemene Zaken te 's-
Gravenhage. Het onderzoek is uitgevoerd op het grootste gedeelte van het gebouw waarbij aangenomen
kan worden dat de in deze rapportage genoemde punten representatief zijn voor het gehele gebouw.
1.2 Pandspecifieke uitwerking uitvoeringsbeleid
Voor het volledige project is er getoetst op niveau bestaande bouw, zoals in onderstaand schema is
aangegeven. Echter zal bij de aanbevelingen duidelijk worden dat bij herstel /verbouw het niveau
nieuwbouw dient te worden aangehouden. Wijzigingen m.b.t. WBDBO-eis op brandcompartimenten, kan
worden afgeweken, mits goedgekeurd door burgemeester en wethouders. De volledige uitwerking is
vastgelegd in “Formulier vastlegging toetskader brandveiligheidniveau”.’
Aspect Deelaspect Niveau Motivatie Lr:‘!ai;;rilv:f;ﬁijkend van
Brandcompartimenten Omvang BB
WBDBO BB
Rookcompartimenten Omvang BB
WRD BB
Vluchten Binnen Rookcompartiment BB
Buiten Rookcompartiment BB
Sterkte Hoofddraagconstructie BB
Rookvrije vluchtroutes BB
Materialen Brandvoortplanting BB
Rookproductie BB
Installaties Noodverlichting BB
Overig BB Brandslanghaspels NB
NB = niveau nieuwbouw volgens Bouwbesluit 2003
BB = niveau bestaande bouw volgens Bouwbesluit 2003
1.3 Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk wordt algemene informatie van het project uiteengezet, dit overzicht bevat
relevante gegevens die gebruikt zijn bij de uitvoering van de aanvullende brandveiligheidscan. Verder is er
in paragraaf 2.2 een samenvatting gegeven van de brandveiligheid, die uiteraard volledig wordt
behandeld in hoofdstuk 4.
Het volledige pand is, zoals in bovenstaand paragraaf te lezen valt, getoetst op niveau bestaande bouw.
Overige belangrijke uitgangspunten voor de brandveiligheidscan zijn uitgewerkt in hoofdstuk 3. Aan het
eind van dit rapport treft u de bijlagen | t/m VI.
Fotonummers zijn opgezet volgens het principe 20_00_o001, waarbij de volgende betekenis hoort;
BOUWDEEL_VERDIEPING_VOLGNUMMER.
' Bijlage 1I: Formulier vastlegging toetskader brandveiligheidniveau
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De verdere inhoud van dit rapport wordt vanwege veiligheidsrisico's niet
vrijgegeven.



