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Management sameiivatting

Aanleiding Na een laiige periode van intensief gebruik kan^t het Binnenhof met technische en 
bouwkimdige gebreken. In de huidige situatie 23jn er regelmatig technische storingen 
door uitval van installaties die ver voorbij hun teclmische levensduur zijn. De 
bedrijfszekerheid is daamiee in het geding.

Ook moet de brandveiligheid van de gebouwai beter. Bij brand is tijdige evacuatie 
van mensen mogelijk niaar loopt het eeuwenoude monument risico op onlierstelbare 
schade door gebreken in van brandcompartimentering

GrootschaUge technische renovatie is noodzakelijk om de komende 25 jaar de 
veiligheid en bedrijfszekeriieid te kunnen borgea adequaat onderiioud mogelijk te 
maken en om de omstandigheden voor ambtelijke organisaties. leden. raden en 
bezoekers. te veibogen.

Doel In dit technisch stnictuurontweip (SO) is de koers uitgezet voor een ontwerp welke de 
komende 3 jaar verder zal worden uitgewerkt. Het dient daarmee als basis voor het 
ontweipproces wat komen gaat. De focus ligt daarom in deze fase op die aspecten die 
een grote intact hebben op het ontwerp. het proces of de kosten. Dit rapport geeft 
hier uiMilIing aan middels concrete voorstelen.

Proces De belangrijkste uitgangspimten voor de renovatie tmt het Binnenliof zijn vastgelegd 
in “De Kemwaarden” (zie Bijlage A). De kemwaarden hebben dan ook als basis 
gediend voor het proces wat is doorlopen voor dit stiuctuurontwerp. Om inzicht te 
krijgen in de achtergrond van deze kemwaarden zijn dialogen met alle ambtelijke 
organisaties' alsmede de beheerder. de Directie Vastgoedbeheer van het 
Rijksvastgoedbedrijf. gevoerd.

Uit de dialoog zijn significante overeenkomstigheden tussen de verscliillende 
ambtelijke organisaties en beheerder gedestilleerd op het gebied van 
bedrijfszekerheid. flexibiliteit. onderhoudbaarlieid en gemeenschappelijkheid'.

Deze overeenkomsten zijn verv'olgens in combinatie met de kemwaarden gebmikt als 
ahvegingskader waaraan de verschillende ontwerpvarianten zijn getoetst. Op basis 
v-an teclmisch inhoudeUjke reflectie. een beschouwing van het bouwhistorische 
weefeel en in samenhang met de voorstellen van de Cobrdinerend Architecten zijn uit 
de ontwerpvarianten zes concrete voorstellen geselecteerd.

K«mwa«»n Afwe«gtn(Ootvwrrp- BctlirttvormlngC.OfKr«rt«>
VCKK«tvlUf1

Figuur 1; de doorlopen stappen van het structuurontwerp

' Met mtzocdcnng vu dr veitegenwoonligm van de Grafrbjkr Zakn
^ De volgende boofdtbenu's ttidens de dalogcn bcsproken: Bednjfizetobeid. Brandwiligheid, Bevedigmg. Ffeubilitcit / idapdvileft. OndeiboiKBMjrbeid. Idotfiteit / 
geneeiiKh^ppelijkbeid. Comfort uuutzaamhnd

‘ VersK 2'21 Angost 20171 2



ARUP Renovate Binnenhof

Voorstellen Het doorlopen proces van het technisch structuuroatwerp (zie Figuiir 1) heeft geleid 
tot het ad\ies om de volgende 6 voorstellen als uitgangspunt mee te nenien voor de 
volgende ontu'erpfasen;

Het crefiren van een nieuwe centrale energievoorziening lO.I.b1.

2. 101b

3. Het realiseren van unifonne technische bedrijfszekerheid 10 1 b

4. Het beheersbaar en toekomstbestendig realiseren van comfort en door de
ventilatie.toepassing van 10.1 .b

S. Het voorzien in een automatische brandbestrijdingssysteem en een
vluchtconcept voor het verbeteren van de branch’eiligheid.10.1 b

6. Het inhoudelijk afstemmen t'an beveihging en constnictieve veiligheid 
voordat de Voorlopig Ontwerpfase aanvangt.

05
Aalonxitecb b'orKib«ntn|cJe>guykteerr< 
enlO 1 b vfuchJconcepI

04
Bohoersboor en lookorrslbmtondig 
comfort 10.1.b

lO.I.b
01
Centfole erterpfevoor/lofNrg
lO.I.b

02
Hootddi^MDutic 10.1 b 

10 1b

03
UniFofmo bedrijlMokof^vid

Figuur 2; Schematische weergave voorstellen

- Vmic 2 - 21 Angnsi 20171 J



Renovatie BinnenhofARUP VervaNen rubricenng

Voorbereiding VO fase Na de fase van het structuurontwerp zal niet direct worden begonnen met de
voorlopig ontwerpfase (VO). Er zal een tussenfase worden geintroduceerd. In deze 
Voorbereiding VO fase wordt het afwegingskader uit dit rapport gesynchroniseerd 
met het parallel aan het structuurontwerp opgestelde Programma van Eisen.

Ook zal de Voorbereiding VO fase worden aangegrepen om de voorstellen in detail te 
toetsen aan het budget en de relevante technische onderwerpen van beveiliging en 
constructieve veiligheid.

- Versie 2-21 August 2017 | 4Vervalen rubncering



• iVl ■• .V’n':

.-•N-V
V '..A*1 ;••;

:••<■.,: ... ... >:..;.. •• ■•• ■
, r’ - •: ■■ ■:■■-■'• ■-•i- • '‘-V'-:- :t '^:l r

r'f;?; i'
.vm;-; •:

:V,:-f!
I,"

' ! T' ■ ■•'■;■•

" 1- . ...y

.\v.-

... ,••■■ '■ <'M ■■■■;,'.>yyv t
y>'; I v-:V

rsf: ■■ ■ i-^v .:. ,

........... ■■■■—•• ■;■?■• /'.r

y-v.

'■■m: 'i V .^.y.}.,;..i«.',. .>'1, .....y;- ...I,.;.,y .

.-.'..r.. i.--

■;Vvr. .
'yiy"•V

'.Mv' ■r'

- M '

■•.: •.
...................... .........--f

'.yy,'

”■•■■- 'VI■;-
■:'Vli."l V..'

•■•V'
.iv-:. ^ ■■

■;ir.v
u.i.:.. ..,?•

T';::':r:v' '
,v -.-•v; ■f.'. ■!-.:,vVf/..n>V’

yv;v> ■
-i' ’.

• -p:v /'ll"'. !• - 'j'.,: •V; •/■•

34. :', ■

■‘4;S-!4' ii’S;!.

...............■,,
,’l,- p. ' ■.. I ')j '• ' .r I'i",

•rC' A'.'-i:

,.! • -r’ V'. • "’■'»• '• •■

V'k

. ‘-iS'-• • - .‘iy.'j,■I.

■'.■ V y''-- •’....T.r" •

■vVU- ■ 
‘••..;;3':._y,r3v;4^A-Vr.;v-

I t. ■, ■~!y

»..r- '■ - V. Ii~ •■•;

!■•?/ .i. •:r r'' "•' •

3, -v.

; -i«/ h -vvv.

V . ■ i-
■3.7'..

■'■■ <■'<...‘i I
■-.- ^.:,r -.

..yyy ~ yf ■;.;VV-' : ■
yx;y-y yy':: ■3 :,-:I : .3v.' ‘3 "

':y: .!V3'V'.' .••'v :■

'■%

,, ,..y

:r
;:«v y.

:\V. \ •. '■V-:
I

•. ' i
: . w*>y

' • v ■-/..i
- .A.:. . :‘A . yiv;■ .'V • '.-■ '3': I. ■ . -ny ..V :. •

:, £ ■ --

■■4.^:3.

. . ^-r-'.:-
yy■ ..• .•

•’. ri '•■ ;•:-.

..:

■*
.. y ■: v: ■ ,3a..,; ;;i, ry. ,;!f., ■;..) Wi., i yi; 3,':,4Stw,i4 ,-V;|.-,!.l. -vi-.'i •fi"

w.. ■ . '.• ■•, f .■ ".yiy.. .. *■ yV ■■■.. .VA .yr.‘^.
r.. ; .

y-roM ■ ■ '■■'.■ 3 ,’t i.-,/;':' ■.



Renovate ^nnenftofARUP

Inleiding1

Context1.1

Context Aniq) BV is aangesteld als CoSrdinerend Techiiisch Ad\iseur voor de renovatie van 
het Binnenhof.

De Codrdinerend Technisch Adviseur heeft het technisch stnictuurontwerp opgesteld 
voor het gehele Binnenhof in sainenwerking de coordineiende architecten: Ellen van 
Loon van OMA en Liesbeth van der Pol \'an DOK Architecten.

Ellen van Loon is als codrdinerend arcliitect verantwoordelijk is voor het gedeelte van 
de Tweede Kamer. Liesbeth van der Pol is als cobidinerend architect 
verantM'oordelijk voor de bouw’delen van de Eerste Kamer, de Raad van State, het 
ministerie van Algeinene Zaken en het Ridderzaal-complex.

Het accent van de renovatie en het ontwerpwaagstuk in het technisch 
structuurontw'erp ligt op de gebouwinstallaties. De installatietechnische uinraag 
\'anuit het Rijksvastgoedbedrijf is gedefinieerd in 3 hoofdthema's:

• Installatietechnische hoofdinfrastructuur en energievoorziening
• Comfort
• Duurzaamheid

In aanviilling op deze hoofdthema's be\'at het technisch structuurontw'erp tevens 
veikemiingen op liet gebied \'an brandveiligheid en constructieve veiligheid.

Focus Dit teclmisch stmctuurontwerp concentreerf zich op de \Taagstukken die een grote 
intact hebben op het ontwerp. het proces en de kosten. In de praktijk komt het er op 
neer dat dit in veel ge\’allen aspecten zijn met een grote ruimtelijke impact. De 
overige thema's zullen in volgende ontw'erpfasen aan bod komen.

Dit rapport geeft invulling aan zes concrete voorstellen welke worden toegehcht in 
hoofdstuk 2 t/m7. Op basis van deze zes voorstellen zijn in hoofdstuk 8 de 
aanbevelingen voor de ‘Voorbereiding VO fase’ benoemd.

Kemwaarden De belangrijkste uitgangspunten voor de renovatie van het Biimenhof zijn vastgelegd 
in "De Kemwaarden” (zie Bijlage A)*. De inhoudelijk richting van het ontwerpproces 
is gestructureerd aan de hand van de kemwaarden. Binnen deze rapportage zal in de 
kantlijn worden gerefereerd naar de toepasselijke kerinvaaiden [K\\^] Deze 
kemwaarden zijn opgebouwd nit de volgende deelonderwerpen (zie label 1);

Tabel 1; Hoofdthema's en deelonderwerpen uit de kemwaarden

Gebruikswaardr ToekornsmaardeBeleWngswaardr O ■iige\’iDgs w aa rdf

DifFerentiatie Functionaliteit Flexibiliteit Buitenniimte

Logistiek Aansluiting op dcIntegratie Behccr
stad

BeveiligingComfort Duurzaamheid Kansen tijdens 
renovatie

‘ Een compket ovozichl van aDc mtgangqwnlen vooi dn techniscb stmctuufontwerp is opgeiwiiien m Bijbge B

5-Ven>c2-}lAii(iin»l7|



Renovate BinnenhotARUP Vervalen rubncenng

Om inzicht te krijgen in de achtergrond van de kernwaarden en om te zorgen dat deze 
juist worden geinterpreteerd, zijn dialogen met alle ambtelijke organisaties 
(gebruikers) alsmede de Directie Vastgoedbeheer van bet Rijksvastgoedbedrijf 
(beheerders) gevoerd. Een beknopte samenvatting van deze gesprekken kan worden 
gevonden in Bijiage C.

Binnen deze rapportage zal in de kantlijn worden gerefereerd naar de relevante 
bespreekpunten uit de technische overleggen met de gebruikers en beheerders [GB],

De volgende afkortingen zullen voor de verschillende ambtelijke organisaties worden 
gehanteerd:

• De Eerste Kamer der Staten Generaal (of Eerste Kamer, of EK);
• De Tweede Kamer der Staten Generaal (of Tweede Kamer, of TK);
• De Raad van State (RvS);
• Het ministerie van Algemene Zaken (of Algemene Zaken, of AZ);

De vertegenwoordigers van de ambtelijke organisaties van de Grafelijke Zalen hebben 
in deze fase nog niet deel genomen aan de dialogen.

Overleggen gebruikers en 
beheerders

De gepresenteerde technische voorstellen zijn in samenhang met de voorstellen van 
de Coordinerend Architecten zorgvuldig beschouwd. Ontwerpstrategieen voor 
brandveiligheid, locaties van technische ruimten en distributie zijn daarbij beschouwd 
en mee genomen in de uitwerking van de voorstellen.

Integrate architectonische 
plannen

Na de fase van het structuurontwerp zal niet direct worden begonnen met de 
voorlopig ontwerpfase (VO). Er zal een tussenfase worden gemtroduceerd. In deze 
Voorbereiding VO fase wordt het afwegingskader uit dit rapport gesynchroniseerd 
met het parallel aan het structuurontwerp opgestelde Programma van Eisen.

Voorbereiding VO fase

Ook zal de Voorbereiding VO fase worden aangegrepen om de voorstellen in detail te 
toetsen aan het budget en de relevante technische onderwerpen van beveiliging en 
constructieve veiligheid.

- Versie 2 - 21 August 2017 | Vervalen rubricering



Renovatie BinnenhofARUP VervaHen rubricering

1.2 Lceswijzer

De hoofdthema’s met betrekking tot installatietechniek (hoofdstuk 2, 3,4,), comfort 
(hoofdstuk 5) en brandveiligheid (hoofdstuk 6) komen aan bod in de 6 concrete 
voorstellen. Binnen deze rapportage zal in de kantlijn worden gerefereerd naar de 
relevante kernwaarden [KW] en de gesprekken met de gebruikers en beheerders [GB].

Voorstellen

Op basis van de voorstellen is in hoofdstuk 8 een voorzet gedaan voor de verdere 
invulling van het technisch advies voor de tussenfase. Daamaast wordt in dit 
hoofdstuk een voorstel gedaan voor de procesgang in de voorlopig ontwerpfase (zie 
ook bijiagen N en O).

Voorbereiding VO fase

Duurzaamheid is als integraal uitgangspunt opgenomen in de voorstellen in met name 
hoofdstuk 2 en 4. Daamaast komt het thema duurzaamheid specifiek aan bod in 
Bijiage D, Ook het thema comfort komt specifiek aan bod in Bijlage F.

Duurzaamheid en comfort

De constructieve veiligheid wordt kort benoemd in hoofdstuk 7 en een uitgebreide 
analyse van de relatie tussen constructieve veiligheid en de te herstellen gebreken, en 
de architectonische en technische voorstellen bevindt zich in Bijlage E.

Op basis van de kernwaarden, dialogen en technische analyses is belangrijke 
achtergrondinformatie over het Binnenhof verkregen met betrekking tot belangrijke 
hoofdthema’s zoals: bedrijfszekerheid, onderhoudbaarheid en beveiliging. De 
kemboodschap voor deze thema’s wordt verder toegelicht in Bijlage G en H.

Het technisch structuurontwerp kan gelezen worden op verschillende niveaus van 
detail. De management samenvatting geeft inzage in het proces en een overzicht op 
hoofdlijnen van de voorstellen. Per individueel hoofdstuk worden vervolgens de 
aanleiding, het advies en aandachtspunten van de voorstellen omschreven. De 
individuele hoofdstukken bevatten ook een beschouwing van de afwegingen die ten 
grondslag liggen aan de voorstellen. Het Bijiagenboek kan worden geraadpleegd voor 
inzage in de vertrekpunten, onderzoek en verdieping van diverse onderwerpen en 
procesvoorstellen.

Constructieve veiligheid

Bed ri j fszekerheid, 
onderhoudbaarheid, 

flexibiliteit en beveiliging

Verschillende niveaus van 
detail

Naast de 6 voorstellen is er in deze structuurontwerpfase nog veel meer relevante 
informatie voor de volgende fasen vergaard. Deze informatie is weliswaar op dit 
moment niet koersbepalend, maar de verkregen inzichten zijn wel degelijk van belang 
voor de uitwerking en het opstellen van het Programma van Eisen. Deze informatie is 
terug te vinden in de bijiagen I t/m M.

Aanvullende rapportages

- Versie 2-21 August 2017 [ Vervalen rubricering
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ARUP Renovate BinnenhofVio—w mtneihnB

Centrale encrgievoorzicning 10.1.b2

2.1 Sanienvatting

Aanleiding In de huidige situatie zijn de technische niimten ten behoeve van de
energievoorziening (gas. waraite. koude en elektra) verdeeld over een groot aantal 
kleinere mimten in de verschillende bouwdelen en voedt iedere energievoorziening 
slechts een deel v'an het Binnenhof.

Een nwgelijkheid oni dit efficiiinter te voorzien is om al deze installatiesystenien 
onder te brengen in een centrale technische ruimte en van daaruit alle afzonderhjke 
ambtelijke organisaties te voeden. Dit heefi grote fysieke consequenties omdat 
bepaalde technische mimten \Tij komen voor andere doeleinden en elders substantieel 
meer ruimte moet worden gereserveerd om de centrale installatiesystemen onder te 
brengen.

[K^T Strumsfrl uwm van de ► 
installaties en opraivatn oude ustaUaries

Advies Een centrale energievoorziening biedt belangrijke voordelen in relatie tot de 
kemwaarden en feedback uit de gebniikersgesprekken. namelijk: een heldere 
infrastmcmur. goed toegankelijk. goed onderlioudbaar. 10.1.b

, gunstiger voor
behoud monument, veibetering van het ruimtegebmik. toekomstbestendig en het biedt 
meer kansen voor verdere verdimrzaming . lO.I.b

lO.I.b

10 1b

10.1.b
01
Ceoi'ol* •rwraievoofoen nq

101 b

Figuur 3; Centrale energievoor^ening lO.I.b
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Aandachtspunten io.l.b

10.1.b

•10.1.b

io.l.b

- Vcrsie 2-21 August 2017 | 10Vervalen rubricering
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2.2 Afvvcging

2.2.1 Aanleiding aanpassing huidige situatie

De huidige decentrale energievoorzieningen zijn in de afgelopen eeuw orgaiiisch 
gegroeid en ingepast waar deze op dat nioment paste binnen de bedrijfsvoering op het 
Biimenliof en binnen de fysieke grenzen van moniunentale bouwdelen.

Organisrhe groei

Hierdoor zitten niimten veelal niet op die locaties die in technische zin het beste zijn 
noch op de beste manier gebniikerswensen \an nu kan vemiUen; laat staan die voor 
de toekouist. 10.1 .b

Niet voldoen 
gebruikerswensen

I0l.b

De niimten zijn vaak slecht bereikbaar en ten gevolgde van organische groei is de 
installatie systematiek soins onnavolgbaar. Dit veroorzaakt inefficitat onderhoud en 
vormt een risico voor 10,1 .b
imago en comfort, prestaties en gezondheid. Zeker voor een gebouw waarin het hart 
van wetgevende. rechtelijke en uiU oerende macht van Nederlands is gezeteld is dit 
absohmt onwenselijk.

Onderhoud en risico’s

[GB] VerschiBradf hicbfbeluiidrlmgS' > 
iLasten ou slecht bereikbaar

2.2.2 Decentraal versus centraal

Logisch en helder De nieuwe opzet van de installatiesystemen moet helderder en moet zijn gelegen op 
locaties en in niimten die beter voldoen aan de wensen van de an^tehjke organisatie 
en beheerder.

[KW'] Logtsebe en beidnr techmsebe ^ 
lioo&liixfirasmictuur dr gerd toffankebjk is

In hoofdhjnen zijn er twee uiterste oplossingen mogelijk: decentrale- of centrale 
energievoorziening. (zie principe in Figuur 4. Figuiir 5 en vergelijking Tabel 2). Een 
decentrale energievoorziening gaat uit van een energievoorziening per ambtelijke 
organisatie. per bouwdeel of een aantal bouwdelen. Een centrale energievoorziening 
gaat uit van ^n of een paar technische niimten welke van daaniit alle ambtelijke 
organisaties / bouwdelen voedf*.

•VVy/—S

tt

Figuur 4; Centrale energievoorziening Figuur 5; Decentrale energievoorziening

Decentraal Het decentraal plaatsen van de energievoorziening betekend dat in de monimientale 
bouwdelen. meerdere installaties nioeten worden ingepast op vaak minder / geen 
ideale locaties. Ook heeh dat tot gevolg dat grote bouwkundige en constnictieve 
ingrepen nodig zijn om deze locaties geschikt te maken.

* Dc Iwcc hiCT voorgcstelde optin zijii dc Iwn intcnten Uilenurd zqn a nog lusscnvinaiitni denkbur wuitnj bcpaaldc bouwdelen toch (deeb) him eigen
Dunout biqven cr ook big de cednlenergicvoorzMitng hebbm. bijvoorbecld vmuit dr risen dir grstrld wordmn j K 

xmaxt nc^ voofzmmgm per bouwdeel / gebnuker benodigd
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Tabel 2; Afiveging centrale versus decentrale energievoorziening

Criteria Decentraal Centraal

i
10.1.b
Ondcrhoudbaariieid +

10.1.b
Tcirein

Momunentale
waarde

lO.I.b
Flexibiliteit +

Architectonische
inpassing

+

Onafliankclijkheid +

Duiirzaamheid

Centraal Door de energievoorziening centraal te plaatsen kan worden gekozen voor de meest 
ideale locatie nit het oogpimt van onderhoudbaarheid. Met name voor de 
energievoorziening zijn de eisen vanuit onderhoiid hoog. vanwege de relatief korte 
levensduur van coinponenten. de grote afinetingen \'an de te veivangen conponenten. 
de onderhoudsfrequentie en wensen ten aanzien van de flexibiliteit naar de toekomst 
toe (zie Bijlage G).

[K^'] Oadrrhoud ro krTvanging effictraf ^ 
m rt)d ra geld

K^raktervolle laien.'eoJics. ►

lO.I.b

[KW] VertKlenDg^slag m ruinflegebmil: ►

rK\]^n Cootnuntctf brdm&vomas is > 
eswBtiee! itxK de ptmuue pcocessen (247)

Dit is tenieer zo onxlat een centrale energievoorziening minder ruimte in beslag neemt
[GB] £r tt vi-emig ruunte beschilcbaar ^
om evmve\t exm vooraemngen te pu^tses daii mcerdere decentnue energievoorzieningen. AUe anibtelijke organisaties hebben

hun piek in vermogens\Taag op een aiuler tijdstip en dus is de gelijktijdigheid van de 
vennogens\Taag bij een centrale voorziening laag (zie Figuur 6).

ini

u

II
M 0 W 0 V Tat*l« Jots*

CcrtrMi ikuntTMl

Figuur 6; ein centrale energievoorziening heeft een totaal kleiner vermogen

-Vcrw2-n Aiipi>i»l7| 12
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Wettelijke verplichting Een ander voordeel van een centrale energievoorziening heefl te maken met wettelijke 
verplichtingen: Na de renovatie zal het Binnenhof moeten voldoen aan de Netcode 
Elektriciteit. Wat betekent dat er geen verbinding meer^ mag bestaan tussen de 
elektrotechnische installaties achter een meetinrichting en een andere meetinrichting. 
In een concept met decentrale energievoorzieningen met meerdere meetinrichtingen 
vraagt dit om extra aandacht bij toekomstige aanpassingen. Dit kan de flexibiliteit 
beperken (zie Figuur 7).

10 1 b

/\aA
K

T ' ? i
Openbaar eiekiroicttnat

MttKifiricMmg etektra

Figiiur 7; Situatie met meerdere meetinrichtingen

Duurzaamheid Bij monumentale gebouwen is men voor de verduurzaming voor een groot deel 
afhankelijk van de kansen die er liggen voor de centrale energievoorziening, omdat 
bouwkundige maatregelen die de energievraag verder kunnen reduceren, zoals 
thermische isolatie en het optimaliseren van de gebouwvorm, niet of moeilijk of 
alleen tegen hoge kosten kunnen worden ingepast.

Een centrale energievoorziening biedt meer kansen dan een decentrale -zeker in geval 
van het Binnenhof’- omdat de diversiteit in gebruiksbelasting van de verschillende 
bouwdelen zorgt voor een grote gelijktijdigheid in verwarmingsvraag en koelbehoefte 
wat een potentie biedt voor de uitwisseling van warmte- en koude tussen bouwdelen 
of ambtelijke organisaties onderling.

De duurzaamheidsdoelstellingen waaraan ons land zich heeft gecommitteerd maken 
dat onze energievoorziening in de aankomende decennia ook op lokaal en regionaal 
niveau ingrijpend zal moeten veranderen?. Dit zal ook gevolgen hebben voor het 
Binnenhof (zie BiJIage D). In dat geval is het eenvoudiger en efficienter om een 
centrale energievoorziening te verduurzamen of aan te sluiten op een nieuwe 
energiezuinige infrastructuur dan om meerdere decentrale voorzieningen aan te 
passen (zie Figuur 8).

[KW ) Veii>ctercn van dc crKTgieprestaiic ►

|K\\ I Mcl Hiniienljoi ttHrkomslbestendiv! ► 
niakcn
[KVV ] I>c ecrsie 25 Isiamiei nicer uit Itci ►
gchi'uvv \iH>r uilvoeiiiiR ^nniischaliu
ondcriioud

* In de huidige situatie zijn die verbindingen er wel 
^ Zie Bijlage D voor een verdere loelichting
^ Voorbcelden van belangrijke veranderingen op regionaal niveau: Gasvrij Nederland, belangrijke ro! warmte en koude netten (ook lage temperatuur), smart grids, 
energieopslag (zie Bijlage D)
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10.1.b - Onder dit gelakte vlak staat informatie over de centrale energievoorziening. Om deze reden is dit figuur gelakt.

Deelconclusie Gezien de vele voordelen die een centrale energievoorziening biedt voor de relevante 
kemwaarden, is ons advies om deze optie verder te onderzoeken in de vervolgfasen.

10.1.b
[GB) Allen: Geen bezwaar ceiiirale ► 
cneriiievtK)r/.iening

10.1.b

lO.I.b

2.2.3 10.1.b

Voorwaarde locatie 10.1.b
10.1.b

[K'A ) \- ett)etcnngsslag in nmnicgebniik ►

lO.I.b

101 b

- Versic 2-21 August 2017 | 14Vervalen rubricering
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10.1.b

10,1.b

- Versie 2 - 2I August 20I7| 15VervaNen rubricering
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2.3 Aandachtspiinten
10.1.b

10.1.b

10.1.b - Onderdit gelakte vlak staat infomiatie over de centrale energievoorztening. Om deze reden is dit figuur gelakt.

- Versie 2-21 August 2017 | 16Vefvalen rubncering
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ARUP Renovate Bmoennoffwbrioaring

Hoofddistributic 10.1.b3

3.1 Samenvatting

Aanleiding Ten gevolge van de organische groei is er in de huidige situatie een wirv^’ar ontstaan 
in de distributie van installaties. Er is geen logische en heldere infrastructuiir. E>it 
geldt voor zowel de interne distributie als de distributie in bet terrein. Dit benx>eilijkt 
bet onderboud en is een risico voor de bedrijfszekerbeid.

De boofddistributie 10.1 .b
wirwar aan kabels en leidingen gaan vervangen en IQ. 1 .b 
ainbtelijke organisaties gaan bedienen. Deze boofddistributie beefi een grote fysieke 
impact op bet ontM erp en de gebouwen. Ook kan bet zijn dat de gekozen route tijdige 
afstenuning \Taagt met exteme belangbebbenden. Het is daarom van belang dat de 
strategie biervoor in bet tecbniscbe structuiuontwerp wordt uitgezet.

Adsles De beldedieid van de installaties wordt sterk verbeterd als de distributie van de
verscbillende installatiesystemen gebundeld wordt en dezelfde weg volgt. Hierdoor 
worden risico's voor de bedrijfszekerbeid gereduceerd en de onderboudbaatfaeid juiste 
vergroot.

moet de
alle

Door de lioofddistributie zoveel mogelijk buiten de gebouwen te leggen 10.1 .b
bebben werkzaambeden met betrekking tot ver\'auging en onderboud 

een muiimale impact op de bedrijfszekerbeid. worden monumenten ontzien en is er 
een beldere structuur.

10.1 b
Deze voorziening ligt op eigen terrem. beeft een minimale 

impact op de bestaande constriKtie en is qua maat en routing aaiq)asbaar aan 
eventueel te bebouden arcbeologiscbe vondsten.

10.1.b
Hocrfddhtribotie lO.I.b 
10 l .b

Figuur 12; Hoofddistributie 10.1 b
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lO.I.b

Aandachtspunten Er is een grote opschoning benodigd van de kabels en leidingen op en rond bet 
Binnenhof. Deze dient vroegtijdig en in nauw overleg met de desbetreffende 
nutsbedrijven te worden voorbereid.

Ten gevolge van deze opschoning is een archeologisch vooronderzoek benodigd. De 
Gemeente is bezig met het opstellen van een archeologisch Programma van Eisen 
voor het Binnenhof waarin de eisen ten aanzien van deze onderzoeken verder worden 
uitgewerkt. Door vroegtijdige coordinatie kan dit Programma van Eisen worden 
afgestemd op het voorstel van het structuurontwerp.

In het voorstel is rekening gehouden met een zo minimaal mogelijke impact op de 
constructie van de bestaande bouwdelen. Toch zal voor met name delen iQ.I.b

op de bestaande
bouwdelen de constructieve impact moeten worden onderzocht.

- Versie 2 - 21 August 2017 19Vefvalen rubricenng
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3.2 Afneging

Aanleiding aanpassen huidige situatie3.2.1

Verouderd De huidige distribiitie is verouderd en grote delen zijn nodig toe aan ver\‘anging: 
kabelgoten zijn over\’oI. veel oude in onbruik geraakte Labels, onduidelijk waar 
distributie voor dient. lekkende leidingen 10.1 .b

De situatie is organisch gegroeid wat er toe heeft geleid tot een wtt war aan Labels en 
leidingenzonder consistentie tussende verscliiliende systemen. lO.I.b

[GB] zijn ovovdI cn t*-
er u grcn capacdett tnttt beschiktxur

Impact bediijfszekerheid

10.1.b

Moeilijk onderhoudbaar
[KU'] Logiscbt cc beldcrr ^ 
techniscbe boofdmfQstructmv due coed 
rorganktbjk is

De coniplexiteit en het hoge niveau \'an bedrijfszekeilieid leidt tot een zeer lastig te 
onderliouden situatie. waarbij reguliere onderhoudswerkzaauiheden niet efiici&it 
kutuien worden uitge\'oerd en het vrijwel onmogelijk is om overzicht te behouden (zie 
Figuur 13).

Gelegenheid Aangezien een \’an de uitgangspunten is dat bij de renovatie van het Binnenliof de 
oude installaties structiu-eel worden vemieuwd en oude installaties worden 
opgeruimd. ontstaat de kans om de hoofddistributie integraal aan te pakken. rekening 
houdende met onderhoud. continuiteit van de bedrijfsvoering. monumentale waarde 
en een logische heldere technische hoofddistributie welke ge&it is op een 
exploitatieperiode van 25 jaar.

fKUn Cootmuitrit bedri{6\'Deraig is > 
cvsnineel \'oof hrt primaue proc« (24/7)

De ocTste 25 jaaf met inrej mt ► 
bet grbouw voor inrvxxtuif grootsebab; 
ooderboud

10.1.b
Figuur 13; Compiexiteit distributie op het binnenhof; Voorbeeld Road \ww State

30- Vmic 2-21 Aitgiui 2017 j
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Gesloten distributiesystecm3.2.2

Dubbel versus gesloten Het uitgangspuiit voor de hoofddistributie is dat deze bedrijfszeker dient te zijn
uitgevoerd. Dit voodcomt dat bij een calamiteit. storing of onderhoud de installaties 
van delen van het geboins' iiit vallen. Dit wordt verder toegelicht in hoofdstuk 4.

{KW*] Cottlnuirterf b«bijfe\’oeimg is ► 
voos de pnniatre processen

101.b Deze bedrijfszekerheid zou kiuinen worden bereikt door het gehele distributie dubbel 
uit te voeren (Figuur 14). lO.I.b

Een nieer econoniische en beter inpasbare optie is een gesloten 
distributiesysteeni (Figuur 15). Vanwege de kleinere fysieke inq>act gaat de voorkeur 
uit naar het gesloten distributiesysteeni.

Figuur 14; Een dubbel distributienet Figuur 15; Een gesloten distributiesysteeni

Fysieke impart Om een beeld te geven van de fysieke intact een hoofdinfrastructuur is in Figuur 
16 een inschatting van de ahnetingen van de leidingen en kabels weergegeven welke 
onderdeel zullen zijn van deze hoofdinfrastructuur.

10.1.b

Figuur 16; Ingeschatte doorsnede van de voorzieningen welke onderdeel uit maken van de 
hoofddistributie in relatie tot de afinetingen van een persoon (gebaseerd op HE Adviseur 2014).

Locatie distributiesysteeni3.2.3

Binnendoor (Q -j b
10.1.b

• Vmic 2-31 Aucust 20171 21
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10.1.b
Figuur ] 7; Het Binnenhof^O.^ b

Knelpunten -10.1 b

-Vcne2-2I Aiieiia2017|



ARUP Renovatie BinnenhofVervalen rubhcehng

Veel uitzonderingssituaties 10.1
.b

Dit zou
|KV\'| l.ogischc LMi hcliicrc icclmische ► 
hooldinliusiructmir die toejiankcliik is echter de distributie minder helder maken en leidt vermoedelijk tot veel 

uitzonderingssituaties waarbij voor ieder bouwdeel een andere distributieopzet zou 
worden gekozen.

Figuur 20; Voorbeeld van een locatie met grate hoogteverschillen tussen verschiUende 
bouwdelen; 10 1b

Functionaliteit Eventuele aanpassingen in de toekomst en onderhoud aan de distributie zullen ook tot
|KW| Oiidcilutud CI1 vcr\;Hwmucfricicnt ► # i • i ■ ■ • f •• « « t
in ti|d cn geld overlast leiden wanneer de leidingen zijn verweven door de gebouwen. Een

goed onderhoudbare hoofddistributie is weliswaar in te passen, maar zal de nodige 
aandaebt vragen in relatie tot de inpassing met behoud van de kwaliteiten van bet 
monument. Vanwege de grote watervoerende leidingen zou in deze oplossingsvariant 
ook rekening moeten worden houden met eventuele risico’s op lekkage (Tabel 3).

|K\\J l)e ecrsie 25 jaar niei ineer ►
ml het getx>im \(H)r uiiNoeiinu gr(H)tschalie
onderhoud

Tabel 3: AJweging tussen distributie binnendoor en buitenom

Criteria In gebouwen In terrein

10.1.b
10.1.b
Onderhoudbaarheid

10.1.b
Terrein +

Monumentale waarde

10.1.b
Flexibilileit

Architectonische inpassing

Gemeenschappelijkheid

10.1.b

Vervallen rubricering- Versie 2-21 August 2017 | 23
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In terrein Een andere oplossingsvariant is om de hoofddistributie in het terrein (ondergronds) te 
plaatsen. Wanneer deze hoofddistributie helemaal buiten het gehele Binnenhof 
gelegen is (Figuur 21) worden alle gebouwdelen bereikt vanuit dit distributiesysteem. 
Het nadeel is dat vrijwel alle leidingdelen in dat geval gelegen zouden zijn op loeaties 
die geen eigendom zijn van de Staat en dat delen van de distributie voorziening door 
de HofVijver moeten worden gelegd, door een drukke winkelstraat en straten met een 
zeer dicht netwerk aan nutsvoorzieningen. Om die redenen heeft een leiding trace 
binnendoor de voorkeur.

10.1.b
Figuur 21: Hoofddistributie buitenom versus binnendoor ten opzichte van aandachtspunten en 
eigendomsgrenzen.

Kadestraal
eigendom:

Gemeente Den Haag

De Staat

Figuur 22: Kadastrale kaart locatie Binnenhof en omgeving volgens (gebaseerd op Het 
Kadaster)

Deelconclusie De hoofddistributie in het terrein via het plein van het Binnenhof maakt de situatie
overzichtelijkerio.1.b
flexibeler voor aanpassingen, heeft een kleiner impact op het monument en de 
architectonische inpassing.

, makkelijker te onderhouden en

Het nadeel is echter de impact die dit distributiesysteem heeft op de archeologie en de 
nutsvoorzieningen in de grond van het plein van het Binnenhof®.

101 6
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Nutsvoorzieningen
Verwijderen kabels en Op en rond het Binnenhof ligt een aanzienlijke hoeveelheid kabels en leidingen. Een 

leidingen hoofddistributie door dit terrein zal een grote impact hebben op deze kabels en 
leidingen omdat het onvermijdelijk is dat deze worden doorkruist door de 
distributievoorziening.

3.2.4

Een deel van de kabels en leidingen zijn in onbruik geraakt. Het is zeer aannemelijk 
dat er oliehoudende kabels en kabels met zware metalen liggen. Niet gebruikte 
oliehoudende kabels dienen te worden verwijderd vanuit milieuwetgeving en in 
onbruik geraakte leidingen dienen officieel te worden verwijderd.

Een aantal van deze kabels en leidingen zullen in de komendejaren het einde van hun 
technische levensduur bereiken. Om grootschalig onderhoud in de komende 25 jaar na 
de renovatie te voorkomen is het ook verstandig om niet alleen die kabels en leidingen 
die op dit moment hun technische levensduur hebben bereikt te vervangen, maar ook 
die kabels en leidingen die het einde van deze levensduur v66r 2050 bereiken. De 
renovatie is daarmee een goede aanleiding om ook in de grond orde te scheppen.

Eigendom Een groot deel van de kabels en leidingen op het plein van het Binnenhof zijn
eigendom van de netbeheerders en een klein aantal is eigendom van de Staat. De 
grond op het Binnenhof plein is eigendom van de Staat (Figuur 23).

[K\\ I De eerste 25 jiuir nitM ineer ►
uit hei gehouw v<x)r iiiUtKiiriy grooisclialiu
onJerhotid

Met betrekking tot het verkrijgen van een heldere hoofddistributie zou het de 
voorkeur hebben om geen kabels en leidingen van derden meer toe te staan op het 
eigen grondgebied. Netbeheerders zijn dan voor het beheer van het openbaar netwerk 
niet meer afhankelijk van de beheerders van het Binnenhof en andersom dienen de 
beheerders van het Binnenhof geen rekening te houden met werkzaamheden van de 
netbeheerders op het Binnenhof plein.

10.1.b
Figuur 23: Overzicht kabels en leidingen rond het Binnenhof (gebaseerd op Het Kadaster)
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3,2.5 Archeologie
Archeologisch onderzoek Het plein van het Binnenhof en het gebied onder de Grafelijke Zalen ligt in een zone

met de hoogste classificatie voor archeologische waarden en verwachtingen; 
“terreinen waar archeologische vindplaatsen aanwezig zijn” (Alkemade, 2011), zie 
Figuur 24.

Voor deze zone geldt dat een archeologisch onderzoek verplicht is in geval van 
bodemingrepen groter dan 50 cm-maaiveld (50 cm diep). Wanneer er voor gekozen 
wordt om de kabels en leidingen op het plein van het Binnenhof te verwijderen dan 
zal dit een ingreep betreffen die groter is dan 50 cm onder maaiveld. Hierdoor is 
archeologisch onderzoek onvermijdelijk".

Het feit dat dit onderzoek moet worden uitgevoerd is daarmee onafhankelijk van het 
feit of er nu wel of geen hoofddistributie door het plein van het Binnenhof wordt 
gelegd'^.

Binnenhof

7, Crote Markt 8. Crote Kerk

Tefrdnen van archeologische waardc 
(Waarde*Archeok>gie 1)

Figuur 24; Archeologisch waarden- en venvachlingenkaarl localie Binnenhof^

Behoud in de bodem Voor gebieden binnen de zone “terrein van archeologische waarde” geldt als
beleidsdoelstelling “behoud van archeologie in de bodem” (Alkemade, 2011). In het 
ontwerp van de hoofddistributie op het plein van het Binnenhof is om die reden 
rekening mee gehouden dat deze over een zekere mate van flexibiliteit beschikt ten 
aanzien van de locatie in het terrein (zie Figuur 25).

Constructie Daamaast dient voor de locatie van de hoofddistributie rekening te worden gehouden 
met de impact die dit kan hebben op de constructie en stabiliteit van de bestaande 
gebouwen. Ontgraven onder het niveau van de bestaande funderingen (naar alle 
waarschijnlijkheid voomamelijk funderingen op staal) hebben tot gevolg dat de 
draagkracht hiervan negatief bei'nvloed wordt''*. Ook dient bij voorkeur voldoende

Zones wur archeologie wordt verwacht 
(Waarde-Archeoiogie 2)

" De initiatiefhemer, in dit geval het Rijksvastgoedbediijf, is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van het benodigde archeologisch onderzoek en de kosten daaiAan 
I Alkemade. 2011)

~ Er zal een Programma van Eisen (P\’E) archeologie worden opgesteld voor de locatie Binnenhof De RVB heeft aangegeven dat dit PvE waarschijnlijk zal werken met 
(nader te bepalen (grootte en vorm) kwadranten ten aanzien van het Binnenhof Plein 

Bron; (Alkemade, 2011)
Op dit moment is er nog maar zeer beperkt informatie over de constructie van de bestaande gebouwen Dit verdient in de volgende fasen de aandacht Zie Bijiage E voor 

een volledige constructieve beschouwing
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afstand te worden gehouden behouden tot de fundering van de bestaande gebouwen 
en dient de hoofddistributie zoveel mogelijk losgehouden te worden van de bestaande 
funderingen met uitzondering van een beperkt aantal locaties waar een aansluiting 
met de bestaande bouwkundige structuur wordt gerealiseerd.

10.1.b
Figuur 25:10 l .b

Overige zones Voor de zone aangemerkt als “zone met archeologische verwachting” geldt dat een 
vooronderzoek dient te worden verricht in geval er ingrepen gepland zijn voor 
bodemingrepen groter dan 50m^ en dieper dan 50 cm -mv. Als de ingrepen in deze 
zone, zoals het verwijderen van kabels en leidingen, binnen een oppervlak van 50 m- 
kan worden uitgevoerd is dus geen vooronderzoek benodigd.

Voor zones zonder verwachting zijn er geen eisen met betrekking tot vooronderzoek. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor het Plein en een deel van de Hofplaats en de delen onder 
Hotel, Justitie en de ‘nieuwbouw’ van de Tweede Kamer. 10.1.b

Uitwerking
Omvang

3.2.6
De hoofddistributie op het plein van het Binnenhof kan fysiek op verschillende 
manieren worden uitgevoerd (Figuur 26) De voor- en nadelen zitten met name in de 
ruimtelijke en constructieve impact, onderhoudbaarheid en de kosten. 10,l .b

|K\\ } ()jkJerhoiid crticieiil m tijil cn jjeld ►

De hoofddistributie naar de verschillende bouwdelen toe behoeft geen frequent 
onderhoud en de onderdelen hebben een relatief lange levensduur (>25 jaar). De kans 
dat de hoofddistributie in de toekomst aanpassingen behoeft is kleiner dan bij andere 
onderdelen als de centrale energievoorziening en installaties binnen de gebouwen. (zie 
voor verdere toelichting Bijiage G).

IKW] De ecrsie 25 jaar niel mcer iiit lici ► 
gelKnivv votw uitvoorjng grODlscluilig 
oiiderlHXid

Om ruimtelijke, constructieve en archeologische impact te beperken, kosten te 
besparen en omdat de eisen vanuit onderhoud kleiner zijn stellen wij daarom voor om

toe te passen. lO.I .b
lO.I.b

een lO.I.b
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lO.I.b

10.1.b
Figmtr 26; Verschillende opties voor de distributie voorziening over het plein van het 
Binnenhof (gebaseerd op (HE Adviseurs (2014))'^ (zie ook Bijlage I). lO.lb

Belangrijke knooppunten io.1.b

Vanuit de architectonische plannen isl0.1.b
ook gewenst ten gunste van een belangrijke verbetering van de

[k\V) lieiere processen \an Nei-spreiding ►
\;in(resiaiiratie\e)g«dereii. de Miiiafvoei en goederenstromen. Mede om die reden en de voordelen vanuit de techniek gerelateerde
de NcluHUtmaiik kempunten zien wij het ondanks de aandachtspunten als een belangrijke optie.

10.1.b

10.1.b
Figuur 27: lo.I .b verbinding Energievoorziening met distributiering

lO.t.b
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10.1 b

101 b

10.1.b
10.1.b

Figuur 28; “iOA b

Figuur 29; 10A b

101 b
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3.3 Aandachtspunten
Afstemming nuts Het opschonen van de kabels en leidingen op het plein van het Binnenhof dient 

vroegtijdig te worden voorbereid en in nauw overleg met de desbetreffende 
nutsbedrijven te worden voorbereid. Er zal door de nutsbedrijven moeten worden 
nagegaan of er belangrijke doorgaande nutsvoorzieningen over het plein van het 
Binnenhof gaan'®.

Afstemming archeologie Op dit moment is de Gemeente bezig met het opstellen van een archeologische 
Programma van Eisen voor het Binnenhof. Door vroegtijdige coordinatie kan dit 
Programma van Eisen worden afgestemd op het voorstel van het structuurontwerp. 
Wellicht is het mogelijk om voor het plein op het Binnenhof afspraken te maken over 
de diepte van de ontgraving, om zo de omvang van het archeologisch onderzoek en de 
impact op de vondsten te beperken. Ook dienen er duidelijk procesafspraken te 
worden opgesteld omdat archeologie een bijzonder grote invioed op het proces en 
doorlooptijd kan hebben.

Constructief in het gekozen advies is rekening gehouden met een zo minimaal mogelijke impact op 
de constructie van de bestaande bouwdelen. Toch zullen met name de delen 10.1.b

op de
bestaande bouwdelen de constructieve impact moeten worden onderzocht.

lO.I.b 10.1.b

Op basis van onderzoek van de beschikbare gegeverrs lijkt dit niet het geval
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4 llniforiiic bedrijfszckerheid

4.1 Sanicnvatting

Aanleiding Het borgen \'an de bedrijfszekerheid is essentieel voor het primaire proces op bet
Biniienbof. bi de huidige sitiiatie zijn de ambtelijke organisaties van de Hoge Colleges 
van Staat en het Ministerie van AJgeinene Zaken alsmede de Directie Vastgoedbeheer 
van het Rijksvastgoedbedrijf niet zeker over de bedrijfszekerheid. In het verleden 
hebbeii uiteenlopende incidenten zich voor gedaan.

Contmutfcii b«lnjfe\'OCTmg ts ► 
csicattff 1 Mxw hfl pnimirr proces (24 7)

10 1b

Een boog niveau van bedrijfszekerheid is kostbaar en heeft een grote ruimtelijke 
intact, het is daaroni \'an belang dat in de structuur ontwerpfase een uitvoerige 
afweging wordt gemaakt voor de gewenste mate van bedrijfezekeiheid.

Adsies in dit hoofdstuk wordt een methodiek voorgesteld om te konien tot een uniforme 
bedrijfszekerheid gebaseerd op lO.I.b
bedrijfscontinui'teit. imago en comfort, prestaties en gezondheid. Daarbij worden \-ier 
bedrijfszekerheidsklassen benoemd en de criteria u'aaraan moet worden voldaan om 
tot een bedrijfszekeriieidsklasse te behoren.

Deze methodiek zal helpen bij het onderbouwen. beargumenteren en kunnen 
controleren \'an de gewenste bedrijfszekerheidsklassen. nu. maar ook als de 
omstandigheden in de toekomst wijzigen.

[KU'] Hrf Btoorahof torkomslbestcodig ►

10.1.b
03
Unitormo bodfifijokorhoid

Figuur 30; Uniforme bedrijfszekerheid
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Gehoiminstallaties en 
hedrijfsinslaUaties

Per type installatiesysteem en type ruimte is een bedrijfszekerheidsklasse bepaald. 
Voor de gebouwinstallaties met een grote ruimtelijke impact zijn concrete voorstellen 
gedaan om aan de criteria van de bedrijfszekerheidsklassen te voldoen. lO.I .b

Naast de bedrijfszekerheidsklassen voor gebouwinstallatie zijn voor de verschillende 
bedrijfsinstallaties de bedrijfszekerheidsklassen ook bepaald binnen het technische 
structuurontwerp. Door de beperkte ruimtelijke impact van deze voorzieningen en de 
taakverdeling tussen de eigenaar - het Rijksvastgoedbedrijf- en de afnemer - de 
ambtelijke organisaties van de Hoge Colleges van Staat en het Ministerie van 
Algemene Zaken- zullen in een latere ontwerpfase concrete voorstellen moeten 
worden gedaan hoe aan de criteria van de bedrijfszekerheidsklassen kan worden 
voldaan.

Elektriciteil lO.I.b

I 'envarming en koeling Voor de lO.I.b verwarming wordt voorgesteld om de koelmachines lO.I.b 
met een omkeerbare warmtepompfunctie uit te voeren,

verwarming op een efficiente wijze gecombineerd 
koeling. De lO.I.b

waardoor de lO.I.b 
wordt met del0.1.b 
koelmachines lO.I.b

koeling bestaat uit

Ventilatie lO.I.b

Indien een van de ventilatievoorzieningen uitvalt wordt in ieder geval nog een deel 
van de luchtcapaciteit toegevoerd. lO.I.b

Warm water De keukens van zowel de Tweede Kamer als Eerste Kamer zijn aangemerkt als 
kritisch voor de bedrijfscontinuVteit. Hierdoor zal de warmwater bereiding worden 

door middel van zonneboilers naast de primaire voorzieningvoorzien 10.1.b 
van het stadsverwarmingsnet.

Toiletspoeling de toiletspoeling te realiseren wordt voorgesteld om lokaalOm lO.I.b 
regenwaterbuffertanks te installeren

Aandachtspunten In dit hoofdstuk wordt een uniforme methodiek gei'ntroduceerd voor het bepalen van 
de benodigde bedrijfszekerheid van de installatiesystemen en ruimten op het 
Binnenhof Daamaast geeft dit hoofdstuk voorstellen voor de mogelijke maatregelen 
per gebouwinstallatie. Deze voorstellen dienen met de ambtelijke organisaties, 
Rijksvastgoedbeheer en eventuele andere belanghebbende voor de start van de 
Voorlopig Ontwerpfase te worden afgestemd en vastgesteld.

Doordat de vele bedrijfsinstallaties een vitaal onderdeel vormen van het Binnenhof 
wordt voorgesteld om deze integraal met de gebouwinstallaties te ontwerpen, te 
realiseren en te beheren.
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4.2 Afweging

Aanleiding verliogen bedrijfszekcrheid
In de huidige situatie voelt men zich niet zekeroverde bedrijfszekerheid. Incidenten 
in het verleden hebben dit gevoel versterkt. De geTdentificeerde relevante te 
beschermen belangen voor de bedrijfszekerheid van het Binnenhof zijn veiligheid, 
bedrijfscontinmteit, imago en comfort, prestaties en gezondheid.

4.2.1

lO.I.b

10.1 b

Veiligheid io i b

101 b

10 lb

Brand is een ander aspect met betrekking tot veiligheid. Het gebruik van verschillende 
bouwdelen is intensief, er worden rondleidingen gehouden en er zijn verschillende 
ruimten ook toegankelijk voor publiek dat minder bekend is met het gebouw en de 
vluchtwegen. lO.I.b

Gebouwinstallaties als de elektriciteitsvoorziening en brandveiligheidsinstallaties zijn 
daarom van groot belang lO.I.b lO.I.b

NRC.NL
DINSDAG 28 OKTOBER 2014

Extra beveiliging Tweede Kamer ‘iiit 
voorzorg’
Figuur 31: Persbericht beveiliging in relatie tot installatietechniek

Bedrijfscontinuiteit Het Binnenhof wordt bewoond door de ambtelijke organisatie van de Hoge Colleges 
van Staat en het Ministerie van Algemene Zaken en faciliteert de hoogste organen van 
de wetgevende, rechtelijk en uitvoerende macht.

Het functioneren van de Hoge Colleges van Staat en het Ministerie van Algemene 
Zaken kan niet zomaar worden onderbroken. Ten gevolge van de lO.I.b 
herkenbaarheid van het Binnenhof laat het zich niet zomaar verplaatsen naar elders.

(K\\ j (’ontinuitcil bcdrijrs\»x.*iinu is ► 
csseniieci \oor hei pnmaire jnoccs (24'7)

Ook in geval van nood moet direct op de wetgevende, rechtelijk en uitvoerende macht 
kunnen worden vertrouwd; en daarmee op het goed functioneren van de 
installatiesystemen die de bewoners hier in faciliteren.

Imago Het Binnenhof ligt onder een vergrootglas. Hike verstoring van een openbaar
toegankelijk bedrijfsproces is een aanleiding voor een nieuwsbericht. Of dit nu een 
korte uitval van de verlichting is of een onvindbare rinkelende telefoon (Figuur 32). 
Naast dat deze incidenten erg ‘onhandig’ zijn, straalt dit negatief af op zowel de 
ambtelijke organisaties, de leden en raden op het Binnenhof als op het 
Rijksvastgoedbedrijf
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[GiiJ Mcer debatten in de l.erstc kamer ► 
opettbaar toc^ankelijk

Steeds meer debatten worden openbaar toegankelijk of kunnen via internet worden 
gevoigd. Dit vergroot de zichtbaarheid en verhoogd de noodzaak om bet Binnenhof 
als robuust en faciliterend hart van de wetgevende, rechtelijke en uitvoerende macht 
van Nederland te kunnen representeren.

dmroepwest.nl

DONDERDAG 28 MEI 2015

Mogelijke bommelding in Tweede Kamer 
blijkt technische storing
TELEGRAAF 
14 DEC 2016

Publieke tribune ontruimd; Korte 
stroomstoring in Tweede Kamer tijdens 
debat
NOS
15-01-2015

Telefoon in plafond verstoort kamerdebat
Figutir 32; Persherichten inslallatietechnische incidenten op het Binnenhof

Comfort, prestaties en Comfort, prestaties van personen en gezondheid zijn relevant in het kader van 
gezondheid bedrijfszekerheid voor het Binnenhof In het bijzonder hebben de aspecten

luchtkwaliteit, thermisch comfort en akoestisch comfort een directe invloed op de 
bedrijfszekerheid. Doordat visueel comfort en daglicht niet direct van invloed zijn op 
de bedrijfszekerheid en hoogwaardig ingevuld kan worden door kunstverlichting 
wordt dit aspect buiten beschouwing gelaten.

De aard van de gebouwen en het gebruik van bepaalde ruimten creert een situatie 
waar niet alle ruimten geschikt zijn voor een natuurlijke wijze van ventileren. 
Aanvullend zijn er ruimten waarbij de inzet van audiovisuele middelen noodzakelijk 
is voor het primair functioneren van de ruimte en de spraakverstaanbaarheid.

Het falen van installatiesystemen die dit type ruimten bedient heeft tot gevolg dat het 
comfort niet beheersbaar is. Doordat vrijwel direct niet aan de voorwaarden van goed 
comfort en goede prestaties van personen wordt voldaan heeft dit zijn weerslag op de 
bedrijfszekerheid. Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik in de ruimte kan dit 
op den duur tevens leiden tot gezondheidsrisico’s.

Bedrijfszekerheidsklassen
Uniforme belangen De te beschermen belangen zijn gedefinieerd als lO.I.b

imago en comfort, prestaties en gezondheid. Deze belangen zijn voor alle ambtelijke 
organisaties belangrijk, weliswaar in meer of mindere mate, maar het is duidelijk dat 
hier voor iedere ambtelijke organisatie rekening mee moet worden gehouden.

4.2.2

In de huidige situatie is het onduidelijk of op basis van heldere criteria de huidige 
invulling van bedrijfszekerheid bepaald is, noch is er geen duidelijke lijn in de 
toewijzing van bedrijfszekerheidsklassen. Hierdoor is niet goed herleidbaar welke
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bedrijfszekerheid waarvoor benodigd is en of er wel voldoende bedrijfszekerheid is 
gezien de mogelijke gevolgen. Het is belangrijk om uniform vast te stellen welke 
criteria leiden tot welke bedrijfszekerheidsklasse.

Voor het onderhoud en de beheersfase scheppen uniforme criteria eveneens 
duidelijkheid. Zo wordt voorkomen dat er tijdens de beheerfase willekeurig 
aanpassingen of aanvullingen aan de installatiesystemen worden uitgevoerd. 
Bovendien wordt hiermee voorkomen dat geinvesteerd wordt in aanvullende 
installatiesystemen terwiji hier geen noodzaak toe is.

Bedrijfzekerheidsklassen Om meer uniformiteit te creeren zijn op basis van de gesprekken met zowel de 
ambtelijke organisaties als de Directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
vier bedrijfszekerheidsklassen aangewezen; van normaal naar zeer hoog'^ (Tabel 4).

Criteria De criteria waaraan moet worden voldaan om tot een bedrijfszekerheidsklasse te 
behoren is omschreven per mate van falen, de graad van acceptatie en de invioed op 
de te beschermen belangen.

Gevolg Per bedrijfszekerheidsklasse is het gevolg van falen van het installatiesysteem (of 
ruimten) benoemd.

Tabel 4; Omschrijving bedrijfszekerheidsklassen, criteria, gevolgen

Bedrijfs-
zekerheidsklas.sen

Criteria Gevolgen

Normaal Kortdurig volledig falen van installatiesysteem is 
acceptabel.
Een uitval van het installatiesysteem is niet direct 
van invioed op veiligheid, bedrijfscontinuiteit, 
imago en comfort, prestaties en gezondheid

Beperkt aantal 
klachten

Beperkt ongcmak

2 Verbeterd Kortdurig reductie in functionaliteit van 
installatiesysteem is acceptabel.
Een verlaagde prestatie van het installatiesysteem 
is niet direct van invioed op veiligheid, 
bedrijfscontinuiteit, imago en comfort, prestaties 
en gezondheid.

Zeer beperkt 
aantal klachten 

Geen ongemak

3 Hoog Elke vorm van falen van het installatiesysteem is 
zelden acceptabel
Een falen van het installatiesysteem heeft een 
groot verlies in bedrijfscontinuYteit, grote 
imagoschadc en grote invioed op comfort, 
prestaties en gezondheid tot gevolg.

Geen klachten 
Geen ongemak

Elke vorm van falen van het installatiesysteem is 
niet acceptabel
Een falen van het installatiesysteem heeft grote 
risico’s voor de veiligheid tot gevolg.

Zeer hoog4 Geen klachten 

Geen ongemak 

Geen risico’s 
veiligheid

W Dit is een voorstel welke uiteraard in de volgende fase nog met alle belrokken moet worden afgeslemd
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Voorwaarden verhoging 
bedrijfszekerheidsklasse

De mate van bedrijfszekerheid is afhankelijk van het type installatiesysteem en het 
type ruimte. In Tabel 5 zijn voor de versehillende installatiesystemen en type ruimten 
een voorstel weergegeven voor de bedrijfszekerheidsklassen. Het basisniveau voor het 
project is ontleend aan de actuele Bouwbesluiteisen en praktijkrichtlijnen.

lO.I.b
llO.I.b

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de
gevoerde overleggen met de ambtelijke organisaties van de Hoge Colleges van Staat 
en het Ministerie van Algemene Zaken en de Directie Vastgoedbeheer van het 
Rijksvastgoedbedrijf.

Tabel 5; Toewijzing bedrijfszekerheidsklassen aan installatiesystemen en ruimten

10.1.b
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